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SYMBOLE / HÖHENANGABEN

Oberkante ROH

Unterkante ROH

Schnittbezeichnung

Oberkante FERTIG

Unterkante FERTIG

Achsen DT-FAS-01 Detailbezeichnung

Index Datum Änderung Bearbeiter

DURCHBRÜCHE UND SCHLITZE

BD - Bodendurchbruch

WD - Wanddurchbruch

WS - Wandschlitz

BW
BA-BW
F90/EI90
F30/EI30
A1
NA
NAS

Brandwand
Bauart einer Brandwand
Feuerbeständig gem. DIN4102
Feuerhemmend gem. DIN4102
Baustoffklasse (A1, A2, B1, etc.) 
Notausgang mit Panikbeschlag
Notaustieg

Rauchdicht nach DIN 18095
Rauchableitungsöffnung
Rauch- und Wärmeabzug
natürlicher Rauchabzug
Feuerwehrschlüsseldepot
trockene Steigleitung

RD
RA
RWA
NRA
FSD
TSL

BRANDSCHUTZ - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

Feuerlöscher

Wandhydrant

F

HYD

GESCHNITTENE BAUTEILE

UZ
BZ
SZ

TÜREN - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Umfassungszarge
Blockzarge
Stockzarge

Taster- / Schlüsselschalter

Motorantrieb ÖffnungsflügelM

T S

Türnummer
Tür feuerhemmend gem. DIN4102
Tür hochfeuerhemmend gem. DIN4102
Tür feuerbeständig gem. DIN4102
Rauchschutztür gem. DIN18095
dichtschließend gem. LBO
dicht- & selbstschließend gem. LBO
vollwandig gem. LBO

T-001-01
T30
T60
T90
RS
D
DS
V

NA
EM-FSA
HM-FSA
MGA
STA
RSP
VSP
EZ

nicht abschließbar
elektromechanische Feststellanlage
haftmagnetische Feststellanlage
Metallglasanlage
Stahlblechtüre
Röhrenspantüre
Vollspantüre
Eckzarge

WANDOBERFLÄCHE
Kalkzementputz
Zementputz
Gipsputz
WD-Verbundsystem
Wandverkleidung
Wandfliesen
Anstrich

...+BS1

...+BS2

...+LS

...+MAT

...+SP

...+SYS

...+FG

WANDOBERFLÄCHE
Beschichtung 1
Beschichtung 2
Lasur (farblos)
Struktur-Matrize
Spachtelputz
Systemspachtelung
Fugenglattstrich

SB+...
BG+...
TB+...
AK+...

WANDMATERIAL
Sichtbeton
Beton glatt / Sichtbeton
Trockenbauwand
Akustikwand

...+KZP

...+ZP

...+GP

...+WDVS

...+WV

...+WF

...+ANWandmaterial+Oberfläche

WANDOBERFLÄCHEN - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

XX+YY

E
H / K
L
S
A

SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Bestand
Neubau
Unterkante
Oberkante
Vorderkante
Hinterkante
Außenkante
Innenkante
Rohdecke
Fertigdecke
Rohfußboden
Fertigfußboden

best
neu
UK
OK
VK
HK
AK
IK
RD
FD
RFB
FFB

LH
TH
BRH
DL
AHD
UZ
ÜZ
RDV
RBV
ST
DF
VS

BK
RR 100
SSK
FBH
HK
HKN

Bodenkanal
Regenrohr DN100
Schallschutzklasse
Fussbodenheizung
Heizkörper
Heizkörpernische

Bodeneinlauf

Bodentank Elektro

Einzelanschlagpkt. Absturzsicherung

HINWEIS Wenn nicht anderweitig beschrieben werden TB-Wände gepachtelt und gestrichen

HINWEIS

SR - Schutzrohr

Installationsschacht, Vertiefung

Revisionsöffnung

Der Verschluss von Öffnungen inkl. der brandschutz-/schallschutztechnischen Ertüchtigung erfolgt durch die jeweiligen Fachgewerke, wenn nicht
gesondert beschrieben.

RA-Angaben bei Schutzrohren beziehen sich auf den höchsten Punkt in Gefällerichtung.

HINWEIS

HINWEIS

Das nachträgliche Herstellen oder Ändern von Schlitzen und Durchbrüchen, sowie nachträgliche Kernbohrungen sind in jedem Falle mit dem
Architekten und dem Tragwerksplaner abzustimmen.

Lichte Höhe roh
Türhöhe roh von OK FFB
Brüstungshöhe roh ü. OK FFB
Durchgangslichte
Abhangdecke
Unterzug
Überzug
Rohdeckenversprung
Rohbodenversprung
Sturz
Dehnungsfuge
Vorsatzschale

1A

Wärmedämmung

Stahlbetonfertigteil gem. Statik

vorgehängte hinterlüftete Fassade

Trockenbauwand (Typen s. Detailplan)

Stahlbeton gem. Statik

Stahlbeton nichttragehd gem. Statik

Stahlbeton WU gem. Statik

Beton / Estrich (unbewehrt)

Elektro
Heizung / Kühlung
Lüftung
Sanitär
Architektur

Planungsphase Plannummer_Index

Projekt

Planinhalt

Neubau Maickler-Grundschule Fellbach

Architekt

löhle neubauer architekten BDA
partnerschaft mbb

rainer löhle _ regine neubauer
dominikanergasse 7 _ 86150 augsburg
fon 0821 45 34 399 _ www.loehle-neubauer.de          

Liegenschaft

Flurnummer

Flur Maßnahmennummer

Maßnahme

--- ---

---
Bauherr

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Marktplatz 1, 70734 Fellbach
Tel.: 0711/ 5851-239
E-Mail: hochbauamt@fellbach.de

Stadt Fellbach

Ort, Datum Unterschrift Bauherr

Im Hinblick auf funktionale, gestalterische und nutzer-
spezifische Projektziele seitens Bauherr zur weiteren 
Planung und Ausführung freigegeben.

Plotdatumerstellt am

Unterschrift

Format Maßstab

Bearbeiter

2930 / 2942

LPH3 Entwurfsplanung

Bestand

abzubrechende Bauteile

neue Bauteile im Bestand

Trockenbauwand mit Installation HLS

x,xx   OK FFB  
x,xx   OK RFB  

15.10.2019

Übersicht
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AA

B
BA

1

2

3

4

6

7

5

1

2

3

4

6

7

5

B C D E F

BA C D E F

UK AHD +7.30
FB Parkett
70.03 m²

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
28.95 m²

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
28.56 m²

UK RD +7.82
1.09/15 Rückzug (30)

TF

1.08/13 Lernbereich (70) 1.07/17 Gruppe (35)
UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
70.03 m²

1.06/13 Lernbereich (70)

4.92 m²
TF

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
28.74 m²

1.21/15 Rückzug (30)

3.98 m²

UK RD +7.82
UK AHD +7.30

3.42 m²
FB Fliesen

TF

1.02 WCL

UK RD +7.82
UK AHD +7.30

3.42 m²
FB Fliesen

1.01 WCL

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
69.10 m²

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
29.14 m²

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
68.91 m²

1.03/23 Vorbereitung (70)

1.04/16 Gruppe (24)

1.05/13 Lernbereich (70)

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
119.58 m²

1.T1

4.89 m²

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
17.16 m²

1.22/14 Team (17)

UK AHD +7.30

8.26 m²
FB Fliesen

UK RD +7.82
UK AHD +7.30

8.26 m²
FB Fliesen

1.24 WCJ
UK RD +7.82

1.23 WCM

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
17.16 m²

UK RD +7.82

8.15 m²

UK AHD +7.30
FB Fliesen

UK RD +7.82
UK AHD +7.30

8.15 m²
FB Fliesen

1.10/14 Team (17)

1.12 WCJ

1.11 WCM

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
28.95 m²

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
68.47 m²

1.14/16 Gruppe (24)

1.13/24 Förderklasse (70)

UK RD +7.82

6.77 m²
FB Beschichtung

1.17 EDV

UK RD +7.82

5.48 m²
FB Beschichtung

1.16/33 PM

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
18.32 m²

1.V2/19 Leseeck (15)

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
18.32 m²

1.V8/19 Leseeck (15)
UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
70.48 m²

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
29.14 m²

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
70.48 m²

1.18/13 Lernbereich (70) 1.19/17 Gruppe (35) 1.20/13 Lernbereich (70)
UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
68.66 m²

1.15/13 Lernbereich (70)

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
11.97 m²

1.V6/18 Forschung (12)

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
54.81 m²

1.V4/25 Clustermitte (69)

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
47.74 m²

1.V5 Flur

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
26.46 m²

1.V3 Garderobe

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
34.28 m²

1.V1 Flur

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
54.81 m²

1.V10/25 Clustermitte (69)

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
47.74 m²

1.V11 Flur

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
26.46 m²

1.V9 Garderobe

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
34.31 m²

1.V7 Flur

UK RD +7.82
UK AHD +7.30
FB Parkett
12.00 m²

1.V12/18 Forschung (12)

ohne AHD

ohne AHD

23.49 m²
FB Beschichtung
1.T3

23.33 m²
FB Beschichtung
1.T2
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Fassadenrinne

Innenhof E0-E2
OKD +0,15

Innenhof E1-E2
OKD +4,15

Hinweis: Belichtung von rechts!
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Innenhof E1-E2
OKD +4,15

Fassadenrinne umlaufend

T-1-15
T30-RS / Freilauf
BZ / DL 120 NA

T-1-35
T30-RS / Freilauf
BZ / DL 120 NA

T-1-22
T30-RS
DL 90 NA

T-1-20
T30-RS
DL 90 NA

T-1-04
T30-RS
DL 90 NA

T-1-40
T30-RS
DL 90 NA

T-1-42
T30-RS / EMF
DL 90
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BS o.A. / Rwp o.A.
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BZ / DL 90
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SYMBOLE / HÖHENANGABEN

Oberkante ROH

Unterkante ROH

Schnittbezeichnung

Oberkante FERTIG

Unterkante FERTIG

Achsen DT-FAS-01 Detailbezeichnung

Index Datum Änderung Bearbeiter

DURCHBRÜCHE UND SCHLITZE

BD - Bodendurchbruch

WD - Wanddurchbruch

WS - Wandschlitz

BW
BA-BW
F90/EI90
F30/EI30
A1
NA
NAS

Brandwand
Bauart einer Brandwand
Feuerbeständig gem. DIN4102
Feuerhemmend gem. DIN4102
Baustoffklasse (A1, A2, B1, etc.) 
Notausgang mit Panikbeschlag
Notaustieg

Rauchdicht nach DIN 18095
Rauchableitungsöffnung
Rauch- und Wärmeabzug
natürlicher Rauchabzug
Feuerwehrschlüsseldepot
trockene Steigleitung

RD
RA
RWA
NRA
FSD
TSL

BRANDSCHUTZ - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

Feuerlöscher

Wandhydrant

F

HYD

GESCHNITTENE BAUTEILE

UZ
BZ
SZ

TÜREN - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Umfassungszarge
Blockzarge
Stockzarge

Taster- / Schlüsselschalter

Motorantrieb ÖffnungsflügelM

T S

Türnummer
Tür feuerhemmend gem. DIN4102
Tür hochfeuerhemmend gem. DIN4102
Tür feuerbeständig gem. DIN4102
Rauchschutztür gem. DIN18095
dichtschließend gem. LBO
dicht- & selbstschließend gem. LBO
vollwandig gem. LBO

T-001-01
T30
T60
T90
RS
D
DS
V

NA
EM-FSA
HM-FSA
MGA
STA
RSP
VSP
EZ

nicht abschließbar
elektromechanische Feststellanlage
haftmagnetische Feststellanlage
Metallglasanlage
Stahlblechtüre
Röhrenspantüre
Vollspantüre
Eckzarge

WANDOBERFLÄCHE
Kalkzementputz
Zementputz
Gipsputz
WD-Verbundsystem
Wandverkleidung
Wandfliesen
Anstrich

...+BS1

...+BS2

...+LS

...+MAT

...+SP

...+SYS

...+FG

WANDOBERFLÄCHE
Beschichtung 1
Beschichtung 2
Lasur (farblos)
Struktur-Matrize
Spachtelputz
Systemspachtelung
Fugenglattstrich

SB+...
BG+...
TB+...
AK+...

WANDMATERIAL
Sichtbeton
Beton glatt / Sichtbeton
Trockenbauwand
Akustikwand

...+KZP

...+ZP

...+GP

...+WDVS

...+WV

...+WF

...+ANWandmaterial+Oberfläche

WANDOBERFLÄCHEN - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

XX+YY

E
H / K
L
S
A

SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Bestand
Neubau
Unterkante
Oberkante
Vorderkante
Hinterkante
Außenkante
Innenkante
Rohdecke
Fertigdecke
Rohfußboden
Fertigfußboden

best
neu
UK
OK
VK
HK
AK
IK
RD
FD
RFB
FFB

LH
TH
BRH
DL
AHD
UZ
ÜZ
RDV
RBV
ST
DF
VS

BK
RR 100
SSK
FBH
HK
HKN

Bodenkanal
Regenrohr DN100
Schallschutzklasse
Fussbodenheizung
Heizkörper
Heizkörpernische

Bodeneinlauf

Bodentank Elektro

Einzelanschlagpkt. Absturzsicherung

HINWEIS Wenn nicht anderweitig beschrieben werden TB-Wände gepachtelt und gestrichen

HINWEIS

SR - Schutzrohr

Installationsschacht, Vertiefung

Revisionsöffnung

Der Verschluss von Öffnungen inkl. der brandschutz-/schallschutztechnischen Ertüchtigung erfolgt durch die jeweiligen Fachgewerke, wenn nicht
gesondert beschrieben.

RA-Angaben bei Schutzrohren beziehen sich auf den höchsten Punkt in Gefällerichtung.

HINWEIS

HINWEIS

Das nachträgliche Herstellen oder Ändern von Schlitzen und Durchbrüchen, sowie nachträgliche Kernbohrungen sind in jedem Falle mit dem
Architekten und dem Tragwerksplaner abzustimmen.

Lichte Höhe roh
Türhöhe roh von OK FFB
Brüstungshöhe roh ü. OK FFB
Durchgangslichte
Abhangdecke
Unterzug
Überzug
Rohdeckenversprung
Rohbodenversprung
Sturz
Dehnungsfuge
Vorsatzschale

1A

Wärmedämmung

Stahlbetonfertigteil gem. Statik

vorgehängte hinterlüftete Fassade

Trockenbauwand (Typen s. Detailplan)

Stahlbeton gem. Statik

Stahlbeton nichttragehd gem. Statik

Stahlbeton WU gem. Statik

Beton / Estrich (unbewehrt)

Elektro
Heizung / Kühlung
Lüftung
Sanitär
Architektur

Planungsphase Plannummer_Index

Projekt

Planinhalt

Neubau Maickler-Grundschule Fellbach

Architekt

löhle neubauer architekten BDA
partnerschaft mbb

rainer löhle _ regine neubauer
dominikanergasse 7 _ 86150 augsburg
fon 0821 45 34 399 _ www.loehle-neubauer.de          

Liegenschaft

Flurnummer

Flur Maßnahmennummer

Maßnahme

--- ---

---
Bauherr

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Marktplatz 1, 70734 Fellbach
Tel.: 0711/ 5851-239
E-Mail: hochbauamt@fellbach.de

Stadt Fellbach

Ort, Datum Unterschrift Bauherr

Im Hinblick auf funktionale, gestalterische und nutzer-
spezifische Projektziele seitens Bauherr zur weiteren 
Planung und Ausführung freigegeben.

Plotdatumerstellt am

Unterschrift

Format Maßstab

Bearbeiter

2930 / 2942

LPH3 Entwurfsplanung

Bestand

abzubrechende Bauteile

neue Bauteile im Bestand

Trockenbauwand mit Installation HLS

x,xx   OK FFB  
x,xx   OK RFB  

15.10.2019

Übersicht
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AA
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B C D E F

BA C D E F

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
28.56 m²

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
28.95 m²

2.21/15 Rückzug (30) 2.19/17 Gruppe (35)
UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
70.03 m²

2.18/13 Lernbereich (70)

UK RD +11.82
4.89 m²

TF

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
70.03 m²

2.20/13 Lernbereich (70)

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
28.74 m²

2.09/15 Rückzug (30)

UK RD +11.82
4.92 m²

TF

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
69.10 m²

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
29.14 m²

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
68.91 m²

2.15/13 Lernbereich (70)

2.14/16 Gruppe (24)

2.13/20 Schaltraum (70)

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30

3.42 m²
FB Fliesen

2.17 WCL

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30

3.42 m²
FB Fliesen

2.16 WCL

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
17.16 m²

UK RD +11.82

8.15 m²

UK AHD + 11.30
FB Fliesen

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30

8.15 m²
FB Fliesen

2.22/14 Team (17)

2.24 WCJ

2.23 WCM

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
17.16 m²

2.10/14 Team (17)

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30

8.26 m²
FB Fliesen

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30

8.26 m²
FB Fliesen

2.12 WCJ

2.11 WCMUK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
68.47 m²

2.01/20 Schaltraum (70)

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
104.71 m²

2.T1

UK RD +11.82
3.98 m²

TF

UK RD +11.82

6.77 m²
FB Beschichtung
ohne AHD

2.05 EDV

UK RD +11.82

5.48 m²
FB Beschichtung
ohne AHD

2.04/33 PM

2.V8/19 Leseeck (15)
UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
18.32 m²

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
70.48 m²

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
29.14 m²

2.06/13 Lernbereich (70) 2.07/17 Gruppe (35)
UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
70.48 m²

2.08/13 Lernbereich (70)
UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
18.32 m²

2.V2/19 Leseeck (15)

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
28.95 m²

2.02/16 Gruppe (24)

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
68.66 m²

2.03/13 Lernbereich (70)

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
54.81 m²

2.V10/25 Clustermitte (69)

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
47.74 m²

2.V11 Flur

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
26.46 m²

2.V9 Garderobe

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
34.28 m²

2.V7 Flur

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
11.97 m²

2.V12/18 Forschung (12)

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
54.81 m²

2.V4/25 Clustermitte (69)

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
47.74 m²

2.V5 Flur

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
26.30 m²

2.V3 Garderobe

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
34.46 m²

2.V1 Flur

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30
FB Parkett
12.00 m²

2.V6/18 Forschung (12)

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30

23.49 m²
FB Beschichtung

2.T3

UK RD +11.82
UK AHD + 11.30

23.33 m²
FB Beschichtung

2.T2
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T-2-33
T30-RS / Freilauf
BZ / DL 120 NA

T-2-15
T30-RA / Freilauf
BZ / DL 120 NA

T-2-40
BS o.A. / Rwp 0.A.
BZ / DL 90

T-2-41
BS o.A. / Rwp 0.A.
BZ / DL 90
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Verglasung F30

T-2-02
T30-RS
DL 90 NA

T-2-38
T30-RS 
DL 90 NA

T-2-20
T30-RS 
DL 90 NA

T-2-22
T30-RS 
DL 90 NA

Verglasung F30T-2-39
T30-RS / EMF
DL 90

T-2-42
T30-RS / EMF
DL 90

T-2-09
BS o.A. / Rwp o.A.
BZ / DL 90
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T-2-35
BS o.A. / Rwp 37dB
BZ / DL 90

T-2-34
BS o.A. / Rwp 37dB
BZ / DL 90

T-2-32
BS o.A. / Rwp 37dB
BZ / DL 90
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BS o.A. / Rwp 37dB
BZ / DL 90

T-
2-

27
BS

 o
.A

. /
 R

w
p 

37
dB

BZ
 / 

D
L 

90

T-
2-

25
BS

 o
.A

. /
 R

w
p 

37
dB

BZ
 / 

D
L 

90

T-
2-

23
BS

 o
.A

. /
 R

w
p 

37
dB

BZ
 / 

D
L 

90
 

N
A

T-2-17
BS o.A. / Rwp 37dB
DL 90
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BS o.A. / Rwp 37dB
BZ / DL 90

T-2-14
BS o.A. / Rwp 37dB
BZ / DL 90

T-2-12
BS o.A. / Rwp 37dB
BZ / DL 90

T-2-10
BS o.A. / Rwp 37dB
BZ / DL 90
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Schülerzahl je Cluster (baurechtlich): 87,5
Schülerzahl gesamt: max. 350 
Personenzahl gesamt: max. 400 (200 in OG1 / 200 in OG2)
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SYMBOLE / HÖHENANGABEN

Oberkante ROH

Unterkante ROH

Schnittbezeichnung

Oberkante FERTIG

Unterkante FERTIG

Achsen DT-FAS-01 Detailbezeichnung

Index Datum Änderung Bearbeiter

DURCHBRÜCHE UND SCHLITZE

BD - Bodendurchbruch

WD - Wanddurchbruch

WS - Wandschlitz

BW
BA-BW
F90/EI90
F30/EI30
A1
NA
NAS

Brandwand
Bauart einer Brandwand
Feuerbeständig gem. DIN4102
Feuerhemmend gem. DIN4102
Baustoffklasse (A1, A2, B1, etc.) 
Notausgang mit Panikbeschlag
Notaustieg

Rauchdicht nach DIN 18095
Rauchableitungsöffnung
Rauch- und Wärmeabzug
natürlicher Rauchabzug
Feuerwehrschlüsseldepot
trockene Steigleitung

RD
RA
RWA
NRA
FSD
TSL

BRANDSCHUTZ - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

Feuerlöscher

Wandhydrant

F

HYD

GESCHNITTENE BAUTEILE

UZ
BZ
SZ

TÜREN - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Umfassungszarge
Blockzarge
Stockzarge

Taster- / Schlüsselschalter

Motorantrieb ÖffnungsflügelM

T S

Türnummer
Tür feuerhemmend gem. DIN4102
Tür hochfeuerhemmend gem. DIN4102
Tür feuerbeständig gem. DIN4102
Rauchschutztür gem. DIN18095
dichtschließend gem. LBO
dicht- & selbstschließend gem. LBO
vollwandig gem. LBO

T-001-01
T30
T60
T90
RS
D
DS
V

NA
EM-FSA
HM-FSA
MGA
STA
RSP
VSP
EZ

nicht abschließbar
elektromechanische Feststellanlage
haftmagnetische Feststellanlage
Metallglasanlage
Stahlblechtüre
Röhrenspantüre
Vollspantüre
Eckzarge

WANDOBERFLÄCHE
Kalkzementputz
Zementputz
Gipsputz
WD-Verbundsystem
Wandverkleidung
Wandfliesen
Anstrich

...+BS1

...+BS2

...+LS

...+MAT

...+SP

...+SYS

...+FG

WANDOBERFLÄCHE
Beschichtung 1
Beschichtung 2
Lasur (farblos)
Struktur-Matrize
Spachtelputz
Systemspachtelung
Fugenglattstrich

SB+...
BG+...
TB+...
AK+...

WANDMATERIAL
Sichtbeton
Beton glatt / Sichtbeton
Trockenbauwand
Akustikwand

...+KZP

...+ZP

...+GP

...+WDVS

...+WV

...+WF

...+ANWandmaterial+Oberfläche

WANDOBERFLÄCHEN - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

XX+YY

E
H / K
L
S
A

SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Bestand
Neubau
Unterkante
Oberkante
Vorderkante
Hinterkante
Außenkante
Innenkante
Rohdecke
Fertigdecke
Rohfußboden
Fertigfußboden

best
neu
UK
OK
VK
HK
AK
IK
RD
FD
RFB
FFB

LH
TH
BRH
DL
AHD
UZ
ÜZ
RDV
RBV
ST
DF
VS

BK
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natürlicher Rauchabzug
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Stahlblechtüre
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BW
BA-BW
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F30/EI30
A1
NA
NAS

Brandwand
Bauart einer Brandwand
Feuerbeständig gem. DIN4102
Feuerhemmend gem. DIN4102
Baustoffklasse (A1, A2, B1, etc.) 
Notausgang mit Panikbeschlag
Notaustieg

Rauchdicht nach DIN 18095
Rauchableitungsöffnung
Rauch- und Wärmeabzug
natürlicher Rauchabzug
Feuerwehrschlüsseldepot
trockene Steigleitung

RD
RA
RWA
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1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

Feuerlöscher

Wandhydrant
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TÜREN - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Umfassungszarge
Blockzarge
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Taster- / Schlüsselschalter

Motorantrieb ÖffnungsflügelM

T S

Türnummer
Tür feuerhemmend gem. DIN4102
Tür hochfeuerhemmend gem. DIN4102
Tür feuerbeständig gem. DIN4102
Rauchschutztür gem. DIN18095
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D
DS
V

NA
EM-FSA
HM-FSA
MGA
STA
RSP
VSP
EZ

nicht abschließbar
elektromechanische Feststellanlage
haftmagnetische Feststellanlage
Metallglasanlage
Stahlblechtüre
Röhrenspantüre
Vollspantüre
Eckzarge

WANDOBERFLÄCHE
Kalkzementputz
Zementputz
Gipsputz
WD-Verbundsystem
Wandverkleidung
Wandfliesen
Anstrich

...+BS1

...+BS2

...+LS

...+MAT

...+SP

...+SYS

...+FG

WANDOBERFLÄCHE
Beschichtung 1
Beschichtung 2
Lasur (farblos)
Struktur-Matrize
Spachtelputz
Systemspachtelung
Fugenglattstrich

SB+...
BG+...
TB+...
AK+...

WANDMATERIAL
Sichtbeton
Beton glatt / Sichtbeton
Trockenbauwand
Akustikwand

...+KZP

...+ZP

...+GP

...+WDVS

...+WV

...+WF

...+ANWandmaterial+Oberfläche

WANDOBERFLÄCHEN - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

XX+YY

E
H / K
L
S
A

SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Bestand
Neubau
Unterkante
Oberkante
Vorderkante
Hinterkante
Außenkante
Innenkante
Rohdecke
Fertigdecke
Rohfußboden
Fertigfußboden

best
neu
UK
OK
VK
HK
AK
IK
RD
FD
RFB
FFB

LH
TH
BRH
DL
AHD
UZ
ÜZ
RDV
RBV
ST
DF
VS

BK
RR 100
SSK
FBH
HK
HKN

Bodenkanal
Regenrohr DN100
Schallschutzklasse
Fussbodenheizung
Heizkörper
Heizkörpernische

Bodeneinlauf

Bodentank Elektro

Einzelanschlagpkt. Absturzsicherung

HINWEIS Wenn nicht anderweitig beschrieben werden TB-Wände gepachtelt und gestrichen

HINWEIS

SR - Schutzrohr

Installationsschacht, Vertiefung

Revisionsöffnung

Der Verschluss von Öffnungen inkl. der brandschutz-/schallschutztechnischen Ertüchtigung erfolgt durch die jeweiligen Fachgewerke, wenn nicht
gesondert beschrieben.

RA-Angaben bei Schutzrohren beziehen sich auf den höchsten Punkt in Gefällerichtung.

HINWEIS

HINWEIS

Das nachträgliche Herstellen oder Ändern von Schlitzen und Durchbrüchen, sowie nachträgliche Kernbohrungen sind in jedem Falle mit dem
Architekten und dem Tragwerksplaner abzustimmen.

Lichte Höhe roh
Türhöhe roh von OK FFB
Brüstungshöhe roh ü. OK FFB
Durchgangslichte
Abhangdecke
Unterzug
Überzug
Rohdeckenversprung
Rohbodenversprung
Sturz
Dehnungsfuge
Vorsatzschale

1A

Wärmedämmung

Stahlbetonfertigteil gem. Statik

vorgehängte hinterlüftete Fassade

Trockenbauwand (Typen s. Detailplan)

Stahlbeton gem. Statik

Stahlbeton nichttragehd gem. Statik

Stahlbeton WU gem. Statik

Beton / Estrich (unbewehrt)

Elektro
Heizung / Kühlung
Lüftung
Sanitär
Architektur

Planungsphase Plannummer_Index

Projekt

Planinhalt

Neubau Maickler-Grundschule Fellbach

Architekt

löhle neubauer architekten BDA
partnerschaft mbb

rainer löhle _ regine neubauer
dominikanergasse 7 _ 86150 augsburg
fon 0821 45 34 399 _ www.loehle-neubauer.de          

Liegenschaft

Flurnummer

Flur Maßnahmennummer

Maßnahme

--- ---
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Bauherr

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Marktplatz 1, 70734 Fellbach
Tel.: 0711/ 5851-239
E-Mail: hochbauamt@fellbach.de

Stadt Fellbach

Ort, Datum Unterschrift Bauherr

Im Hinblick auf funktionale, gestalterische und nutzer-
spezifische Projektziele seitens Bauherr zur weiteren 
Planung und Ausführung freigegeben.

Plotdatumerstellt am

Unterschrift

Format Maßstab

Bearbeiter

2930 / 2942

LPH3 Entwurfsplanung

Bestand

abzubrechende Bauteile

neue Bauteile im Bestand

Trockenbauwand mit Installation HLS

x,xx   OK FFB  
x,xx   OK RFB  

21.10.2019

Übersicht

RembrandtwegRembrandtweg
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Albrecht Dürer Weg

OK FFB EG = ±0.00 = 282,50 m über NN

Aubelen Realschule
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nicht durch Einbauten zu beschränkenGefälle 15%

Gefälle 7,5%

Gefälle 2,5%Gefälle 5,0%

Brüstung / Absturzsicherung Rampe bzw. Tiefhof
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SYMBOLE / HÖHENANGABEN

Oberkante ROH

Unterkante ROH

Schnittbezeichnung

Oberkante FERTIG

Unterkante FERTIG

Achsen DT-FAS-01 Detailbezeichnung

Index Datum Änderung Bearbeiter

DURCHBRÜCHE UND SCHLITZE

BD - Bodendurchbruch

WD - Wanddurchbruch

WS - Wandschlitz

BW
BA-BW
F90/EI90
F30/EI30
A1
NA
NAS

Brandwand
Bauart einer Brandwand
Feuerbeständig gem. DIN4102
Feuerhemmend gem. DIN4102
Baustoffklasse (A1, A2, B1, etc.) 
Notausgang mit Panikbeschlag
Notaustieg

Rauchdicht nach DIN 18095
Rauchableitungsöffnung
Rauch- und Wärmeabzug
natürlicher Rauchabzug
Feuerwehrschlüsseldepot
trockene Steigleitung

RD
RA
RWA
NRA
FSD
TSL

BRANDSCHUTZ - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

Feuerlöscher

Wandhydrant

F

HYD

GESCHNITTENE BAUTEILE

UZ
BZ
SZ

TÜREN - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Umfassungszarge
Blockzarge
Stockzarge

Taster- / Schlüsselschalter

Motorantrieb ÖffnungsflügelM

T S

Türnummer
Tür feuerhemmend gem. DIN4102
Tür hochfeuerhemmend gem. DIN4102
Tür feuerbeständig gem. DIN4102
Rauchschutztür gem. DIN18095
dichtschließend gem. LBO
dicht- & selbstschließend gem. LBO
vollwandig gem. LBO

T-001-01
T30
T60
T90
RS
D
DS
V

NA
EM-FSA
HM-FSA
MGA
STA
RSP
VSP
EZ

nicht abschließbar
elektromechanische Feststellanlage
haftmagnetische Feststellanlage
Metallglasanlage
Stahlblechtüre
Röhrenspantüre
Vollspantüre
Eckzarge

WANDOBERFLÄCHE
Kalkzementputz
Zementputz
Gipsputz
WD-Verbundsystem
Wandverkleidung
Wandfliesen
Anstrich

...+BS1

...+BS2

...+LS

...+MAT

...+SP

...+SYS

...+FG

WANDOBERFLÄCHE
Beschichtung 1
Beschichtung 2
Lasur (farblos)
Struktur-Matrize
Spachtelputz
Systemspachtelung
Fugenglattstrich

SB+...
BG+...
TB+...
AK+...

WANDMATERIAL
Sichtbeton
Beton glatt / Sichtbeton
Trockenbauwand
Akustikwand

...+KZP

...+ZP

...+GP

...+WDVS

...+WV

...+WF

...+ANWandmaterial+Oberfläche

WANDOBERFLÄCHEN - SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

XX+YY

E
H / K
L
S
A

SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Bestand
Neubau
Unterkante
Oberkante
Vorderkante
Hinterkante
Außenkante
Innenkante
Rohdecke
Fertigdecke
Rohfußboden
Fertigfußboden

best
neu
UK
OK
VK
HK
AK
IK
RD
FD
RFB
FFB

LH
TH
BRH
DL
AHD
UZ
ÜZ
RDV
RBV
ST
DF
VS

BK
RR 100
SSK
FBH
HK
HKN

Bodenkanal
Regenrohr DN100
Schallschutzklasse
Fussbodenheizung
Heizkörper
Heizkörpernische

Bodeneinlauf

Bodentank Elektro

Einzelanschlagpkt. Absturzsicherung

HINWEIS Wenn nicht anderweitig beschrieben werden TB-Wände gepachtelt und gestrichen

HINWEIS

SR - Schutzrohr

Installationsschacht, Vertiefung

Revisionsöffnung

Der Verschluss von Öffnungen inkl. der brandschutz-/schallschutztechnischen Ertüchtigung erfolgt durch die jeweiligen Fachgewerke, wenn nicht
gesondert beschrieben.

RA-Angaben bei Schutzrohren beziehen sich auf den höchsten Punkt in Gefällerichtung.

HINWEIS

HINWEIS

Das nachträgliche Herstellen oder Ändern von Schlitzen und Durchbrüchen, sowie nachträgliche Kernbohrungen sind in jedem Falle mit dem
Architekten und dem Tragwerksplaner abzustimmen.

Lichte Höhe roh
Türhöhe roh von OK FFB
Brüstungshöhe roh ü. OK FFB
Durchgangslichte
Abhangdecke
Unterzug
Überzug
Rohdeckenversprung
Rohbodenversprung
Sturz
Dehnungsfuge
Vorsatzschale

1A

Wärmedämmung

Stahlbetonfertigteil gem. Statik

vorgehängte hinterlüftete Fassade

Trockenbauwand (Typen s. Detailplan)

Stahlbeton gem. Statik

Stahlbeton nichttragehd gem. Statik

Stahlbeton WU gem. Statik

Beton / Estrich (unbewehrt)

Elektro
Heizung / Kühlung
Lüftung
Sanitär
Architektur

Planungsphase Plannummer_Index

Projekt

Planinhalt

Neubau Maickler-Grundschule Fellbach

Architekt

löhle neubauer architekten BDA
partnerschaft mbb

rainer löhle _ regine neubauer
dominikanergasse 7 _ 86150 augsburg
fon 0821 45 34 399 _ www.loehle-neubauer.de          

Liegenschaft

Flurnummer

Flur Maßnahmennummer

Maßnahme

--- ---

---
Bauherr

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Marktplatz 1, 70734 Fellbach
Tel.: 0711/ 5851-239
E-Mail: hochbauamt@fellbach.de

Stadt Fellbach

Ort, Datum Unterschrift Bauherr

Im Hinblick auf funktionale, gestalterische und nutzer-
spezifische Projektziele seitens Bauherr zur weiteren 
Planung und Ausführung freigegeben.

Plotdatumerstellt am

Unterschrift

Format Maßstab

Bearbeiter

2930 / 2942

LPH3 Entwurfsplanung

Bestand

abzubrechende Bauteile

neue Bauteile im Bestand

Trockenbauwand mit Installation HLS

x,xx   OK FFB  
x,xx   OK RFB  

15.10.2019

Übersicht

RembrandtwegRembrandtweg
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Albrecht Dürer Weg

OK FFB EG = ±0.00 = 282,50 m über NN

Aubelen Realschule

Kirche Maria Regina

Sitzbank H=45

Sitzbank H=45

MENSA

HAUPTZUGANG

FÖRDERKLASSE

FÖRDERKLASSE

C3

C1

TIEFGARAGE (lichte Höhe min 2,0m gem. GaVO)

FOYER

ZUGANG PAUSE

Absenkung TechnikräumePfahlgründung gem. TWP

±0.00 = 282,50

Sitzbank

Zugang Cluster

Zugang Cluster

VORBEREITUNG

VORBEREITUNGFenster Innenhof

Fenster Innenhof

Luftraum

Lamellenstruktur
WF

Bodenkanal Lüftung

Gefälle 2,5%Gefälle 2,5%
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Sitzbank H=45

Sitzbank H=45

FOYER WCMENSA

Fenster Innenhof

KLASSE

KLASSE

KLASSE

KLASSEC4

C2

TIEFGARAGE (lichte Höhe min 2,0m gem. GaVO) Versatz RD

Pfahlgründung gem. TWP

±0.00 = 282,50
Sitzbank

Aufbau Prüfung LAFFB EG Bestand = 282,50 (?)

279,85

SEKRETARIAT

Bodenkanal Lüftung

Gefälle 2,5% Gefälle 2,5%

Absenkung Technikräume

Fenster Innenhof
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Schnitt A-A / Schnitt B-B
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